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ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРОЈЕКТОВАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

R ПОСТОЈЕЋИ РЕЗЕРВОАР

ПОСТОЈЕЋИ ВОДОВОД

ПОСТОЈЕЋА ПОДЗЕМНА ПРИМАРНА МРЕЖА

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОСТОЈЕЋИ ОПТИЧКИ КАБЛ

ПЛАНИРАНИ МСАН

ПОСТОЈЕЋA АТЦ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

ГРАНИЦА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЛЕГЕНДА

САОБРАЋАЈНИЦЕ

ПЛАНИРАНИ ВОДОВОД

ПОСТОЈЕЋА ТС 10/0.4kV

ПОСТОЈЕЋИ ВОДОВИ 10(20)kV

ПОСТОЈЕЋИ ДАЛЕКОВОД 400kV

PostRSS Vitosevac

Н.Н. МРЕЖА СА ЈАВНОМ РАСВЕТОМ

ЈАВНА РАСВЕТА

1E10

1E400

1E1

1E1S

ПЛАНИРАНИ П.П. ШАХТ

ГАСИФИКАЦИЈА

ПЛАНИРАНИ ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОД

ОД PE ЦЕВИ ПРИТИСКА 1-4 bara

ПЛАНИРАНИ ТТ КАБЛ

ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

кабл 3х70mm², Al

ЈЕДНОПОЛНА ШЕМА 10kV ОБЈЕКАТА -ВИТОШЕВАЦ-

НАПОМЕНА: Подручје добија ел.енергију из ТС

10/0.4kV лоцираних у зони плана и окружењу на

конзуму - Витошевац - преко нисконапонске мреже.

Локације ТС 10/0.4kV у зони Витошевац ће се ближе

дефинисати кроз нацрт плана Генералне регулације са

напојним 10kV водовима и припадајућом

ниско-напонском мрежом на планском подручју.

ТС 10/0.4kV

"Витошевац 4"

кабл 3х35mm²

ДВ 3х50mm²

ДВ 3х50mm²

ДВ 3х50mm²

кабл 3х70mm²

ТС 10/0.4kV

"Витошевац 3"

ТС 10/0.4kV

"Витошевац 1"

ТС 10/0.4kV

"Витошевац 2"

ТС 10/0.4kV

"Витошевац 5"

ДВ 3х50mm²

ДВ 3х50mm²
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